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SWIADECTWO
Nr OS/150/CUE/14

potwierdzajace, Ze :

kotly wodne typoszeregu ,, DRACO TYTAN II”

z automatycznym podajnikiem paliwa, ’
o nominalnej mocy cieplnej 18+40 kW opalane granulatem drzewnym ,,peletami”

Symbole: PKWiU 27.52.12.0
PN-EN 303-5: 2012

produkowany przez:

Z.P.H. TEKLA
43-246 Strumien, ul. Poddane 3

spelniaja wymagania dotyczace ochrony $rodowiska ustalone w Kryteriach Techniéznych:

KT/OS 01-2005

Swiadectwo wydano w oparciu o wyniki badan laboratoryjnych wykonanych przez: Laboratorium Badan Kotléw i Urzadzen
Grzewczych w Lodzi: ul. Dostawcza 1 - podane w sprawozdaniach z badan: nr 63,64,65/13-L.G Badania energetyczno-
emisyjne typoszeregu kottow: DRACO BIO 12,25,35,50, DRACO TYTAN II 4W, 5W, 6W,7W oraz DRACO DUO VERSA IT
25 w celu przystosowania do wymagar normy PN-EN 303-5:2012. Badanie typu kotta DRACO BIO 12,35,50.Swiadectwo jest
wazne pod warunkiem, ze producent nie wprowadza zadnych zmian technicznych w produkowanych urzadzeniach w
stosunku do urzadzen poddanych badaniom, bez ich wezesniejszego uzgodnienia z Laboratorium, ktére wydato swiadectwo.

Okres wazno$ci §wiadectwa
od 11.2013 do 11.2016

Kierownik ds. Jakosci Kierownik Zaktadu
Laboratorium Badawcze Kottow i Urzadzen . Badan Urzadzed tycznych
Grzewczych
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SWIADECTWO
Nr OS/150/CUE/14

Kotly wodne typoszeregu DRACO TYTAN Il z automatycznym podajnikiem
paliwa. Badane zgodnie z PN-EN 303-5: 2012 spelniajag wymagania 4 klasy
w zakresie sprawnosci 1 emisji zanieczyszczen.

Uzyskana wartos¢ A
| Parametr Miano 2 Wymagania
| Draco Tytan 4W Draco Tytan 7TW norm i
| Granulat drzewny ,,pelety* prepisow
g Q: 17,7 17,7 bez wymagan
& A s 0,3 0,3 2+7
- %
W 6,9 6,9 <11
Moc cieplna kW 18,5 40,0 >Qu
= > 82, = 18K
Sprawnos¢ m % 85,6 86,9 z 83,52.2;:1%1\1 =140 kV\V,V
o5 co 629 873 <1000 dla Qx < 50 kKW
.% NO, e 246 233 bez wymagan
ot mg/m
g 0GC 5 21 <30 dla Qn< 50 kW
= Pyl 28 34 <60

“) w przeliczeniu na 10% udziahu tlenu w spalinach suchych
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