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LABORATORIUM BADAWCZE KOTLOW | URZADZEN GRZEWCZYCH

Laboratorium akredytowane nr AB 087
93-231 1.6dz, ul. Dostawcza 1

SWIADECTWO
Nr OS/199/CUE/15

potwierdzajace, ze :

zestaw grzewczy ,, DRAGON 22”

z automatycznym, Zeliwnym palnikiem paliwa
o nominalnej mocy cieplnej 22,5 kW opalany weglem brunatnym, sortymentu groszek
PN-EN 303-5: 2012

produkowany przez:

PWTK Termo-Tech
26-600 Stagporkéw, ul. Odlewnicza 1

spelnia wymagania dotyczace ochrony Srodowiska ustalone w Kryteriach Technicznych:
KT/OS 01-2005
Badany zestaw zgodnie z wymaganiami PN EN 303-5:2012 kwalifikuje si¢ do 3 klasy.

Swiadectwo wydano w oparciu o wyniki badan laboratoryjnych wykonanych przez: Laboratorium Badan Kotléw
i Urzadzen Grzewczych w Lodzi; ul. Dostawcza 1 - podane w sprawozdaniu z badan: nr 08/15-LG ,,Badania typu zestawu
grzewczego DRAGON 227,

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem, ze producent nie wprowadza zadnych zmian technicznych
w produkowanych urzadzeniach w stosunku do urzadzen poddanych badaniom, bez ich wczesniejszego uzgodnienia
z Laboratorium, ktére wydato swiadectwo.

Okres waznoSci Swiadectwa
od 02.2015 do 02.2018

Kierownik Laboratorium
Badan Kottéw i Urzadzeni Grzewczych

(podpis)

1.6dz; dnia 09.03.2015 1.
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SWIADECTWO
Nr OS/199/CUE/15

Zestaw grzewczy DRAGON 22 z automatycznym, zeliwnym palnikiem paliwa.
Badany zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5: 2012 kwalifikuje si¢ do 3 klasy

Wymagania
Parametr Miano | Uzyskana wartos$¢ ) )
norm i przepisow
Wegiel brunatny groszek
Q; 21,6 >12,5
g MJ/kg
= Q; 20,2 bez wymagan
<
A AT 6,8 5+20
%
Ww* 20,3 <20 dla w.br.
Moc cieplna Qn kW 22,2 >Qn
Sprawnos¢é n % 78,7 >75,1 (3 klasa)
. CO 571 <1000 (4 klasa)
<
% 0OGC mg/m’ 25 <30 (4 klasa)
% Pyt 56 <60 (4 klasa)
Tsper © 210 bez wymagan

) w przeliczeniu na 10% udziatu tlenu w spalinach suchych

1.6dZ; dnia 09.03.2015 .



