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93-231 L6dz, ul. Dostawcza 1 tel. 42 64 00 821 fax. 42 64 00 828 Nt

SWIADECTWO
Nr OS/550/CUE/17

potwierdzajace, ze :

kotly wodne typu Sigma Ekopell
o nominalnych mocach cieplnych 12, 16, 20kW,

z automatycznym podawaniem paliwa statego,
opalane biomasa w postaci sprasowanej (pelet) typu C1

produkowane przez:

DEFRO
Spolka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp.k.
ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa

badane zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2012 spelniajg wymagania 5 klasy.

Swiadectwo wydano w oparciu o wyniki badan laboratoryjnych  wykonanych  przez:
Laboratorium Badan Kotléw i Urzadzen Grzewczych w Lodzi, ul. Dostawcza 1 - podane w sprawozdaniach
z badan nr: 108/17-LG i 110/17-LG .

Nie badany kociot Sigma Ekopell 16 spetnia wymagania dotyczace ochrony srodowiska poniewaz zgodnie z
punktem 5.1.4 normy ,PN-EN 303-5:2012 w przypadku kotléw jednego typoszeregu o jednakowej budowie
i stosunku nominalnej mocy cieplnej najwiekszego do najmniejszego kotta rownym 2:1 badania wykonuje si¢ dla
najmniejszego i najwigkszego kotta. Niebadane kotly mieszcza sie w tych przedziatach.”

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem, ze producent nie wprowadza zadnych zmian technicznych
w produkowanych urzadzeniach w stosunku do urzadzen poddanych badaniom, bez ich wczesniejszego uzgodnienia
z Laboratorium, ktore wydato §wiadectwo.

Okres waznoS$ci Swiadectwa
od 12.2017 do 12.2020

Kierownik Laboratorium Badan Kottow Kierownik Zakladu-Badan Urzadzen

i Urzadzen Grzewczych Energetycziych
! . INSTYTUT ENERGETYII o

7 Instytut Badaweczy ~

) /\)r D/Q Zaklad Badan ( —
Urzadzen Energetycznych CU

93-231 Lédz, ul. Dostawcza

(podpis) tel. 42 640-08-21
L6dz; dnia 18.12.2017 .

/

(podpis)
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SWIADECTWO
Nr OS/550/CUE/17

kotly wodne typu Sigma Ekopell
o nominalnych mocach cieplnych 12, 16, 20kW,
z automatycznym podawaniem paliwa statego,
opalane biomasg w postaci sprasowanej (pelet) typu C1
badane zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2012 spelniajg wymagania S klasy.

Uzyskana wartos$¢ Wymagania
Parametr Miano Sigma Sigma _ morm_
Ekopell 12 | Ekopell 20 1 przepisow
biomasa w postaci sprasowanej (pelet) typu C1
s Q¢ MJ/kg 19,3 19,3 >17
& AT % 0,4 0,4 <05
W’ % 6,0 6,0 <12
Moc cieplna kW 11,9 | 3,3 | 19,2 | 5,8 | (100+8)% QN>
.. . o | =88,1-12 kW
Sprawnos$é n % 89,1 | 87,1 90,2 | 87,6 > 88,3 - 20 KW
% CcO 145 | 404> | 208 | 473 <500
-% NOx 209 | 190 | 231 | 188« bez wymagan
B mg/m?
£ 0GC 35 | 4= | 3,5 | 4= <20
= Pyl 34 - 14 - <40

) w przeliczeniu na 10% udziatu tlenu w spalinach suchych
) dotyczy obcigzenia obnizonego < 30% nominalnej mocy cieplnej
) dotyczy tylko mocy nominalnej

1.6dz, dnia 18.12.2017 r.

ETYTUT ENERGETYKI
{nstyiut Badawczy
Zaklad Badanh
Urzadzen Energetycznych CUE
93-231 kédz, ul. Dostawcza 1
tel. 42 640-08-21
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