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LABORATORIUM BADAWCZE KOTLOW I URZADZEI'I GRZEWCZYCH
EmCUE®R 93-231 £.6dz, ul. Dostawcza 1 , tel. 42 64 00 821

ZASWIADCZENIE ED/149/18
Kociol wodny typu OPTIMA DS 24 (CARBON DS 24)

o nominalnej mocy cieplnej 24 kW
Z recznym zasypem paliwa

opalany weglem kamiennym sortymentu orzech
produkowany przez:

DEFRO Spélka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp.k.
ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa

spelnia wymogi dotyczace ekoprojektu (ecodesign) okre$lone Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1189
z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogéw dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwa state.

Parametr | Symbol | Warto§é ‘ Jednostka Wymogi ekoprojektu
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna 83 % > 75 dla kottéw o nominalnej mocy grzewczej < 20 kW
. . " 0 . . .
ogrzewania pomieszczen s > 77 dla kottéw o nominalnej mocy grzewczej > 20 kW
Parametr Parametr Parametr
Wytwgrzane ciepto Sprasnods uiyikown Zuzycie energii elektrycznej na Emisje QOtyczq?e SeZONOWego ogrzewania
uzytkowe potrzeby wlasne pomieszczen dla paliwa zalecanego
przy | przy30% przy | pray30%: pry | pezyidlie . czastki | OEAMCEIC | enek tlenki
ZNamionowe]j | znamionowe] | Znamionowej | Znamionowej | Znamionowej | Znamionowej w tryble stale ZW]aZkI wegla azotu
mocy mocy mocy mocy mocy mocy czuwania PM gazowe gé NO.
cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej OGC *
2
E Py P P Mn TIp elmax elmin Psg Espv | Esoce | Esco Es nox
2
£ 24 = 86 - . = - 19 6 224 314
=
g
£ kW kW % % kW kW kW | mg/m® | mg/m® | mg/m® | mg/m?
k]
Wymogi ekoprojektu: <60 <30 | €700 | <350

Zaswiadczenie wydano na podstawie wynikow badan laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu: nr 57/18-LG.
Kociol przystosowany wylacznie do pracy z moca nominalng i buforem cieplnym.
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