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B CUE = LABORATORIUM BADAN KOTLOW I URZADZEN GRZEWCZYCH

93-231 L4dz, ul. Dostawcza 1

ZASWIADCZENIE ED/980/21
Dane kontaktowe MARCIN NYKIEL MPM PROJEKT, Rozwienica 111, 37-565 Rozwienica
Urzadzenie / Identyfikator modelu Kociot grzewczy / MPM DS WOOD 34 kW
Paliwo Drewno opatowe
Sposob podawania paliwa Zatadunek reczny
Metoda badan PN-EN 303-5:2012
Sprawozdanie z badan / Umowa 115/21-LG z dnia 08.10.2021 r. / CUE/067/20 z dnia 10.08.2020 r.
Wyniki badan Znamionowa moc cieplna” Minimalna moc cieplna
CO (0°C, 1013 mbar, O, = 10%) 544 mg/m? -
NO (0 °C, 1013 mbar, O, = 10%) 118 mg/m? -
OGC (0 °C, 1013 mbar, O, = 10%)" 28 mg/m? -
Pyt (0 °C, 1013 mbar, O, = 10%) 10 mg/m? -
*Kociof przystosowany wylacznie do pracy z moca nominalng i zasobnikiem ciepta.
Rozpor;queni? Komisji (UE) 2015/1189 z dr}ia 28 kwietnia 2915 I. W sprawie wykot}ania dyrektm Parlan}entu Wymaganie
Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogéw dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwa state
Sprawnos¢ uzytkowa przy znamionowej mocy cieplnej 7» 80.3 % -
Sprawnos¢ uzytkowa przy minimalnej mocy cieplnej 7 - -
Wytwarzane ciepto uzytkowe przy znamionowej mocy cieplnej Pn 34,0 kW -
Wytwarzane ciepto uzytkowe przy minimalnej mocy cieplnej Pp - -
Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania pomieszczen _
CO (0 °C, 1013 mbar, O2 = 10%) 544 mg/m’ <700
NOx (0 °C, 1013 mbar, Oz = 10%) 118 mg/m? <200
OGC (0 °C, 1013 mbar, O2 = 10%) 28 mg/m’ <30
Pyt (0 °C, 1013 mbar, O2 = 10%) 10 mg/m? <60
Sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen 7s 77 % 277
Sezonowa efektywnos¢ ogrzewania pomieszczen w trybie aktywnym 77son 80 % -
€lmax/ €lmin/ PsB -/-/-kW -
Wspotczynnik Efektywnosci Energetycznej EEI 114 -
Klasa Efektywnosci Energetycznej A+ -
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Zaklad Badan
Kierownik I/aboratorium Urzadzefi Energetycznyeh CUE p.o. Kierownik Zakladu
megr inz. Marek Niedziatomski 93-231 £6dz, ul. Dostawcza 1 mgr Pawet Mrugata

tel. 42 640-08-21
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