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LABORATORIUM BADAN KOTLOW | URZADZEN GRZEWCZYCH

ZASWIADCZENIE ED/901/21
Kociol wodny typu MPM DS 14

o nominalnej mocy cieplnej 14 kW

z recznym zasypem paliwa stalego, opalany drewnem opalowym drzew liSciastych,
przystosowany wylgacznie do pracy z moca nominalng i zasobnikiem ciepla

MPM PROJEKT Marcin Nykiel

Rozwienica 111, 37-565 Rozwienica

produkowany przez:

spetia wymogi dotyczace ekoprojektu (ecodesign) okreslone Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1189
z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogo6w dotyczacych ekoprojektu dla kotléw na paliwa state.
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Sezonowa efektywnos¢ energetyczna 78 % > 75 dla kotléw o nominalnej mocy grzewczej < 20 kW
ogrzewania pomieszczen 7s > 77 dla kottéw o nominalnej mocy grzewczej > 20 kW
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Zaswiadczenie wydano na podstawie wynikow badan laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu nr 67/19-LG w czgsci dotyczacej badan kotta
opalanego drewnem opatowym.

Badania wykonano zgodnie z norma PN-EN 303-5:2012.
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