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W Laboratorium Centrum Badan Srodowiska ,SORBCHEM” Sp. z 0.0. przeprowadzono
badania energetyczno - emisyjne kotla typu:

EKO SILVER ll o mocy nominainej 24 kW
zasilanego pelletem podawanym automatycznie

kidrego producentem jest STALMARK Sp. z 0.0. Sp. K. ul. Przemystowa 21, 34 — 120 Andrychdw.
Celem badan byla ocena spelnienia wymagan energetyczno — emisyjnych zgodnie z normag
PN-EN 303-5:2012.

Wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 303-5:2012 badanla cieplno - emisyjne,
potwierdzaja spelnienie wymagar 5 kiasy.

! Przedstawiong w ponizszej tabeli charakterystyke energetyczno — emisyjng kotta EKO SILVER
Il o mocy nominalnej 24 kW wykonano na podstawie wynikow badar przeprowadzonych w Pracowni
; Badar Kottéw, Laboratorium Centrum Badar Srodowiska SORBCHEM Sp. z o.0. Pelne wyniki badan
zostaly zamieszczone w sprawozdaniu z badan nr 378/2021 z dnia 30.07.2021 r.

' Wymagania
o normy PN-EN
Parametr Jednostka Wyniki badar 303-5:2012 dla
klasy 5
Sprawnosé % 91,1-922 2884
Emisja zanieczyszczeti
Parametr Moc nominalna | Moc minimalna
coO _ mg/m?® 112 374 <500
L 0GC mg/m® 5,8 10,5 <20
Pyt~ mg/m® 19 19 <40
*) warto$ci w przeliczeniu pa 10% O; R
e
Kierownik Pracowni Badart Kottow Prezes adu
mgr inz. Arkadiusz Ciepliriski mgr Z?zn w Brajlich

N Ruda Slaska, 30.07.2021 r.

Laboratorium akredytowane w zakresie badan energetyczno - emisyjnych katidw grzewczych nr AB 1302,
Szczegotowy zakres akredytacii znajduje sig na stronach Polskiego Centrum Akredytacii.
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