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ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2015/1189 z dnia
28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogow dotyczacych ekoprojektu
dla kottéw na paliwo state

Zleceniodawca: STALMARK Spétka z ograniczong odpowiedzialnosciag
Spotka komandytowa
ul. Przemystowa 21, 34-120 Andrychow

Rodzaj kotta:  kociof c.0. z automatycznym zatadunkiem paliwa

Typ kotia: ~EKO SILVER II"” 0 mocy 30 kW
Paliwo: pellet drzewny
Wartosc¢ .
Parametr Kryteria™™
parametru
Sezonowa efektywno$¢ energetyczna 83 >77
ogrzewania pomieszczen, % -
® *Emisja OGC, mg/m3, 4 <20
%%EE
= £ & § |*Emisia CO, mg/m?, 120 < 500
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:g., g g, g *Emisja NOx, mg/m?3, 169 < 200
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- *Emisja pytu, mg/m?, 17 <40

Kociof c.0. typu ,EKO SILVER I1” 0 mocy 30 kW zasilany pelletem drzewnym spetnia kryteria
zawarte w ROZPORZADZENIU KOMIS!I (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu
do wymogéw dotyczacych ekoprojektu dia kottéw na paliwo state

*emisje w przeliczeniu na 10 % O» w standardowych warunkach — w temperaturze 0°C i przy ci$nieniu wynoszacym 1013 milibaréw
**kryteria wg ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) 2015/1189

Porownanie z kryteriami podanymi w ROZPORZADZENIU KOMISJI (UE) 2015/1189
przeprowadzono na podstawie wynikéw badan zamieszczonych w sc,Frawozdaniu Instytutu
Chemicznej Przerdbki Weé;Ia w Zabrzu nr 51/2021 i stanowi ono zatacznik do tego sprawozdania.
Badania kotta przeprowadzono wg normy PN-EN 303-5:2012.
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