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LABORATORIUM BADAWCZE KOTEOW 1 URZADZEN GRZEWCZYCH n
Laboratorium akredytowane nr AB 087 CUE
93-231 L6dz, ul. Dostawcza 1 tel. (042) 64 00 821 fax. (042) 64 00 828

SWIADECTWO
Nr OS/437/CUE/17

potwierdzajace, Ze :
kociol wodny ,,DRACO BIO 75¢
z automatycznym podajnikiem paliwa,
o mocy cieplnej 75 kW opalany peletami

Symbole: PKWill 28.22.12-00.50
PN-EN 303-5: 2012

produkowany przez:

PPH TEKLA Krzysztof Tekla
43-246 Strumien, ul. Poddane 3

Badany kociol spelnia wymagania normy PN EN 303-5:2012 i kwalifikuje si¢ do klasy 5

Swiadectwo wydano w oparciu o wyniki badan laboratoryjnych wykonanych przez: Laboratorium Badan
Kotlow i Urzadzen Grzewczych w Lodzi; ul. Dostawcza 1 — podane w sprawozdaniu z badan: Nr 94/17-LG
,.Badania typu kotla DRACO Bio 75 z automatycznym podawaniem paliwa”. Etap 111 Badanie typu kotla
DRACO Bio 75. Swiadectwo jest wazne pod warunkiem, ze producent nie wprowadza zadnych zmian
technicznych w produkowanych urzadzeniach w stosunku do urzadzen poddanych badaniom, bez ich
wezesniejszego uzgodnienia z Laboratorium, ktore wydato §wiadectwo.

Okres waznosci Swiadectwa
od 07.2017 do 07.2020

Kierownik Laboratorium
Badan Kottow i Urzadzen Grzewczych
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SWIADECTWO
Nr OS/437/CUE/17

Kociol wodny DRACO BIO 75 z automatycznym podajnikiem paliwa
badany zgodnie z PN-EN 303-5:2012 spelnia wymagania 5 klasy w zakresie
sprawnosci i zanieczyszczen gazowych

Parametr Miano DAyl ke Wymagania norm i
DRACO BIO 75 SR
Sprasowany granulat drewna typu pelet
£ Qv MI/kg 19,23 >17
5 AT . 0,3 <0,5
Wr 6,2 <12
Moc cieplna kw 76,1 22,5 >Qn
Sprawnos¢ n % 89,0 86,1 > 88,9
CcO 110 255 <500
= NOx 246 183 bez wymagan
E 0GC g/m’ 6 10 <20
Pyly 29 12 <40
2 Tsp 8¢ 157 88 bez wymagan
UT.%.‘ mS;:;:::ll: i g/s 46 24 bez wymagan
%) w przeliczeniu na 10% udziatu tlenu w spalinach suchych

Lodz; dnia 19.07.2017 1.
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