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OSVEDCENi O ZKOUSCE
CERTYFIKAT Z PROBY

Cislo
Numer

Vyrobce - Producent

Vyrobek - Produkt

Typové oznateni - Oznaczenie typu

Pozadavky na ekodesign - Wymagania dot.

ekodesignu

Metoda zkouSek - Metoda prob

Zplsob topeni - Sposéb ogrzewania

Preferované palivo - Preferowany opat

Vysledky - Wyniki

Typ—Typ

Jmenovity vykon — Moc znamionowa

CO (10% O2)

OGC (10% O2)

Prach - Pyf(10% O2)

NOx (10% 02)

Uzite&na Gginnost — Sprawnosé uzyteczna

Sezonni emise - Emisje sezonowe
CO (10% O3)

OGC (10% O2)

Prach - Pyt (10% O2)

NOx (10% 02)
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VIADRUS a s.
Bezrutova 300, 735 81 Bohumin
Ceska republika — Republika Czeska

Kotel teplovodni - Kociof ciepfowodny

Hercules U38 - 8 élankii, 9 &élankd
Hercules U38 - 8 czfonéw, 9 czfonéw

Nafizeni Komise (EU) & 2015/1188, pfiloha ll, &l. 1
Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2015/1189, zatgeznik I, art. 1
Nafizeni Komise (EU) &. 2015/1187, pfiloha Il
Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2015/1187, zalgcznik Il

CSN EN 303-5:2013

ruéni — recznie

¢erné uhli - a — wegiel kamienny a

Hercules U38 Hercules U38
8 élankua - cztonéw 9 &lankad - czfonbéw

mg/mn’ 355 458
mg/mn’ 11 8
mg/ma’ 49 39
mg/mn’ 348 313
% 83,7 85,5
mg/mg’ 355 458
mg/my,’ 11 8
mg/ma’ 49 39
mg/m,’ 348 313
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o =Typ . “ngcgles u3s ] vH'ercers U3Sl
¢lankd - czfonow 9 clanku - czlonow

nson % 84 86

F1 % 3 3

F2 % 0 0

Sezonni energeticka Gcinnost - Sezonowa efektywnos¢ energetyczna

ns % 81 83

index energetické uginnosti - Wskaznik efektywnosci energetycznej
EEl - 81 83

Tfida energetické ucinnosti - Klasa efektywnosci energetycznej

Protokol €. - Report No.

30-13708 a protokoly navazujici - i protokoly nawigzujace,
Podkiad pro vydani osvéd&eni vydané ZkuSebni laboratofi &, 1045.1, akreditovanou ClA 0.p 5.,
- Podstawa wydania certyfikatu Cislo osvédCeni o akreditaci 260/2017

wydane przez Laboratorium Badawcze nr 1045.1, akredytowane

przez CIA o.p.s., numer $wiadectwa akredytacji 260/2017

Strojirensky zkuSebni Ustav, s.p. timto osvédceni o zkouSce potvrzuje, ze u piedmétného vyrobku provedl
zkousky a vypodbty s vy8e uvedenymi vysiedky.

instytut Badawczy Przemysfu Maszynowego, przedsiebiorstwo panstwowe ninigjszym certyfikatem potwierdza, ze
dockonat oceny przedmiotowego produktu oraz przeprowadzit proby i obliczenia z podanymi ponizej wynikami,
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Brno, 2018-05-31

Milan Holomek
vedouci zkusebny tepelnych a ekologickych zafizeni
kierownik zakfadu badawczego urzgdzeri ciepinych i ekologicznych
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