Schemat 1.
Podtaczenie kotta ORLAN ze zbiornikami akumulaciji ciepta.
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. Kociot ORLAN

. Termoregulator LADDOMAT 21

. Zbiorniki akumulacji NAD, NADO
. Wyjscie do systemu grzewczego
. Naczynie wzbiorcze otwarte

. Pompa obiegowa c.o.

. Termostat pokojowy

. Zawor tréjdrozny



Schemat 2.
Podtaczenie kotta ORLAN z zaworem schtadzajacym STS 20.

1. Kociot ORLAN

2. Naczynie wzbiorcze otwarte

3. Grzejnik

4. Termiczne zabezpieczenie odptywowe - zawoér schtadzajacy STS 20
5. Zawor mieszajacy czterodrozny
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Schemat 3.

Podtaczenie kotta ORLAN ze zbiornikiem akumulacji ciepta.

. Kociot ORLAN

. Termoregulator LADDOMAT 21

. Zbiornik akumulacji NAD, NADO
. Grzatka elektryczna

. Zawor tréjdrozny

. Pompa obiegowa

. Termostat pokojowy

. Wyjscie do systemu grzewczego
. Naczynie wzbiorcze otwarte

. Zawor mieszajacy C.w.u.
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Schemat 4.
Podtaczenie kotta ORLAN z ogrzewaczem plaszczowym
oraz zaworem czterodroznym.

. Kociot ORLAN

. Pompa obiegowa

. Termostat pokojowy

. Zawor mieszajacy czterodrozny

. Grzejnik

. Ptaszczowy ogrzewacz c.w.u. OKCV
. Zawor réznicowy

. Naczynie wzbiorcze otwarte

. Wyjscie c.w.u.

. Wejscie zimnej wody
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Schemat 5.

Podtaczenie kotta ORLAN ze zbiornikiem

akumulacji ciepta oraz kolektorem stonecznym.

. Kociot ORLAN

. Termoregulator LADDOMAT 21

. Zbiornik akumulacji NAD, NADO
. Grzatka elektryczna

. Zawor tréjdrozny

. Pompa obiegowa

. Termostat pokojowy

. Wyjscie do systemu grzewczego
. Naczynie wzbiorcze otwarte
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10.

Zawor mieszajacy C.W.u.

11. Wezownica

12.
13.

Kolektor stoneczny
Pompa czynnika grzewczego
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Schemat 6.

Podtaczenie kotta ORLAN ze zbiornikiem akumulacji ciepta.

. Kociot ORLAN

. Termoregulator LADDOMAT 21

. Zbiornik akumulacji NAD, NADO
. Grzatka elektryczna

. Zawor tréjdrozny

. Pompa obiegowa

. Termostat pokojowy

. Wyjscie do systemu grzewczego
. Naczynie wzbiorcze otwarte
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10.
11.
12.
13.

Zawor mieszajgcy C.w.u.

Wezownica

Uktad ogrzewania podtogowego

Pompa zasilajgca uktad ogrzewania podtogowego
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